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Planungsgebiet 2 Hagenbeckstraße

P+R Betriebsgesellschaft mbH
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Telekom / Kabel Deutschland

Gasleitung

Trinkwasserleitung

Bestand

Elektroleitung Mittelspannung

Fernwärmeleitung

Elektroleitung Niederspannung

Elektroleitung Steuerkabel

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Planung

- Keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Leitungstrassen; Eintragungen gem. Angaben der Leitungsträger !!!
- Diese Pläne entbinden die ausführende Firma nicht von Ihrer Pflicht, sich die aktuellen Leitungsbestandspläne der einzelnen Versorgungs-
  unternehmen zu beschaffen und diese bei der Bauausführung zu beachten.
- Die Leitungspläne sind das Ergebnis einer vorlaufenden Leitungsträgerkoordination. Sie dienen der Berücksichtigung der Verlegungs-
  arbeiten im allgemeinen Bauablauf.
- Die exakten Bereiche, in denen Ver- bzw. Umlegungsarbeiten erforderlich sind, werden durch die Versorgungsunternehmen festgelegt.
- Die Pläne stellen keine Ausführungsplanung für die einzelnen Versorgungsunternehmen/Gewerke dar.
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