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Systemdarstellung
Versickerungsrigole
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Systemdarstellung
Kastenrinne mit Reinigungsfunktion
von der Firma Birco
Ohne Maßstab

Hinweis:
Zum Zeitpunkt der Funktionsplanung liegt noch kein detailliertes Höhenkonzept vor. Die hier dargestellten Höhen sind generelle Planungshöhen, anhand derer das
Konzept entwickelt wurde. In der weiteren Planung sind die Entwässerungsanlagen entsprechend der dann genauen Geländehöhen anzupassen bzw. fortzuschreiben.

Die RW-Leitung in der Teifgarage ist schematisch dargestellt und bedarf einer detaillierten Objektplanung (Architektur/ TGA). Ggf. ist aufgrund der Höhenverhältnisse
(u.a. lichte Höhen, unterzüge, Leitungsquerungen, Verzüge o.ä.) eine Verlegung im Freigefälle nicht durchgängig möglich.

Systemdarstellung
Retentionsgründach von der Firma Optigrün
Ohne Maßstab
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